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RESUMO 

A maior demanda pela utilização de aparelhos de ar condicionado e ventilação, juntamente 

com a crescente preocupação com a qualidade do ar interior (QAI), desafia o 

desenvolvimento da tecnologia de fabricação e aplicação de filtros planos para manter ou ao 

menos reduzir a queda de pressão (dP). Esse trabalho analisou o impacto que a variação do 

espaço (distância) entre etapas de filtração de filtros planos teve na dP - impactando 

diretamente o consumo energético. Comparou-se a dP gerada pela Permeabilidade do meio 

filtrante – calculada pela Equação de Forchheimer, com a influência da variação das 

condições de operação – vazão volumétrica de ar, distância entre filtros e geometria do filtro. 

Realizou-se ensaios de dP nessas condições e os resultados das medições foram tratados. 

Concluiu-se que a dP sofre pouca influência do distanciamento entre as etapas de filtros com 

geometria e meio filtrante similares, sendo a Permeabilidade seu principal influenciador; em 

contrapartida, variando a distância entre filtros e a geometria, a influência fica maior à medida 

que os filtros se aproximam um do outro. 
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